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“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and
vibration.”
Nikola Tesla
Resumo
O homem moderno se veˆ amplamente dependente de energia ele´trica. Ao mesmo tempo,
a sociedade vem desenvolvendo uma maior conscieˆncia ambiental e uma busca por meios
mais eficientes de utilizac¸a˜o de energia. Sendo assim, o sistema tradicional de gerac¸a˜o
centralizada se mostra ineficiente tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto
de vista da distribuic¸a˜o da energia gerada. Neste contexto, as microgrids aparecem
como um paradigma novo de gerac¸a˜o e distribuic¸a˜o de energia ele´trica, propondo que os
usua´rios finais utilizem localmente meios de microgerac¸a˜o, armazenamento de energia
e ferramentas de controle. Apesar do barateamento dos equipamentos e da crescente
adesa˜o em outros pa´ıses, no Brasil poucos projetos sobre microrredes figuram, tornando
este projeto em ambientes residenciais pioneiro. Entre os problemas associados a` imple-
mentac¸a˜o de uma microrrede esta´ o de descarte de cargas e a administrac¸a˜o das baterias.
Este projeto visa estudar o comportamento dinaˆmico e esta´tico do sistema em situac¸o˜es
de falha e, a partir disto, propor estrate´gias de controle para o uso das baterias que
sejam condizentes com as necessidades dos consumidores e que respeitem os limites de
operac¸a˜o da microrrede.
Abstract
The modern man is heavily reliable on electrical energy. At the same time, society has
changed its posture concerning the environment, searching for new and more efficient
methods for utilizing energy. With that in mind, the traditional centralized energy gen-
eration paradigm proves itself insufficient both from the environmental standpoint and
from the energy distribution standpoint. In this context, the microgrids have begun
showing up as a new standard for electrical energy generation and distribution, propos-
ing that the end users utilize locally microgeneration, energy storage and control tools.
Even though the equipment has become cheaper and an increasing number of microgrids
are being deployed around the globe, in Brazil very few projects on the matter have ap-
peared, making this project a pioneer in residential microgrids. Among the difficulties
to overcome on the deployment of microgrids, is the load-shedding and battery man-
agement problem. This project aims to study both the dynamic and static behavior of
the system when subject to faults and, based on that, propose strategies for the battery
usage that are coherent with the consumer needs and that respect the operational limits
of the microgrid.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
1.1 A matriz ele´trica
A energia ele´trica e´, entre as formas secunda´rias , a que mais permeia a nossa vida,
estando presente em quase todos os usos energe´ticos dos consumidores finais, sendo
certamente um fator decisivo no desenvolvimento e bem-estar da nossa sociedade. Isto e´
nota´vel ao se tomar o per´ıodo de 1973-2010, quando se observou que, para um aumento
me´dio de 3,2% no PIB mundial, o consumo de energia ele´trica subiu 3,5%, ao mesmo
tempo que o consumo de energia total aumentou apenas 2%[1].
Em 2011, o consumo de energia mundial total foi de cerca de 13 bilho˜es de tep (toneladas
equivalentes de petro´leo), sendo em torno de 81% provenientes de combust´ıveis fo´sseis,
totalizando aproximadamanete 31 bilho˜es de toneladas de emisso˜es de CO2 [2].
Na˜o e´ novidade tambe´m que a sociedade se preocupa de forma crescente com uma
melhor utilizac¸a˜o dos recursos naturais, com a reduc¸a˜o dos danos ambientais - muitas
vezes decorrentes da obtenc¸a˜o de energia ele´trica, como a construc¸a˜o de novas usinas
que geram grande impacto - e certamente com o efeito estufa, impulsionado em larga
escala pela queima de combust´ıveis fo´sseis.
Sendo assim, alternativas aos meios convencionais de gerac¸a˜o de energia esta˜o sendo
estudados desde ja´ e veˆm tomando forma, visando evitar um deficit de energia ele´trica
no mundo e garantir o desenvolvimento.
1
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Figura 1.1: Demanda global de energia, histo´rico e previso˜es.
No Brasil, o Plano Decenal de Expansa˜o de Energia (PDE) de 2014 preveˆ uma taxa
me´dia de crescimento de 4,7% ao ano (no periodo de 2013-2017) para o consumo de
energia ele´trica, alavancada tambe´m por eventos como a Copa do Mundo de 2014, as
Olimp´ıadas de 2016 e pelo desenvolvimento do pre´-sal.
Grande parte da matriz energe´tica brasileira e´ proveniente de fontes renova´veis, mais
especificamente da energia hidrele´trica. Entretanto, com o ativismo ambiental em alta
e uma maior conscieˆncia ecolo´gica da sociedade como um todo, diversos projetos de
usinas foram embargados, dificultando o crescimento nacional. E´ evidente que a soluc¸a˜o
na˜o e´ desconsiderar danos ao meio ambiente, mas sim procurar novas tecnologias que
permitam melhor utilizar estes recursos. Duas alternativas se configuram :
• melhorias na gerac¸a˜o de energia, buscando aproveitamento sustenta´vel destas en-
ergias ou mesmo fontes renova´veis alternativas de energia; e
• melhorias na utilizac¸a˜o, transporte e conversa˜o de energia, que englobam tanto os
consumidores como os sistemas de transmissa˜o e distribuic¸a˜o do sistema interli-
gado.
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1.2 Alternativas
De modo geral, o Sistema Interligado Nacional conta quase que exclusivamente com
unidades geradoras de grande porte, sendo dimensionado para permitir transfereˆncias
de grandes blocos de energia entre as regio˜es. Dependemos amplamente de dois tipos
de energia: hidra´ulica e te´rmica. Restric¸o˜es ambientais inviabilizam a construc¸a˜o de
grandes usinas hidrele´tricas, subutilizando o potencial nacional. As usinas te´rmicas, por
sua vez, possuem um custo elevado de operac¸a˜o (combust´ıveis) e sa˜o poluentes.
Nos u´ltimos anos, investimentos crescentes foram observados em projetos de gerac¸a˜o de
energias alternativas a`s citadas, como os parques fotovoltaicos e eo´licos, as pequenas
centrais hidrele´tricas (PCH), a utilizac¸a˜o de biodigestores entre outros.
Este contexto, quando realizado proximo dos centros de consumo, e´ conhecido como
gerac¸a˜o distribu´ıda, que consiste em utilizar fontes energe´ticas de menor porte, pro´ximas
dos consumidores finais, para abastecer um nu´mero pequeno de instalac¸o˜es localmente.
Na composic¸a˜o de ambientes de gerac¸a˜o distribu´ıda pode-se destacar diversos elemen-
tos: paine´is fotovoltaicos, geradores eo´licos, geradores a diesel ou microturbinas (como
alternativas quando ocorre queda da rede ele´trica ou necessidade de desconexa˜o) e ate´
mesmo bancos de baterias ou outras tecnologias de armazenamento de energia que podem
otimizar a utilizac¸a˜o da gerac¸a˜o intermitente dos paine´is e geradores eo´licos e melhorar
os n´ıveis de qualidade de energia nas redes ele´tricas em que estejam conectadas.
Neste paradigma, pode-se apontar como pontos positivos:
• custo mais baixo do investimento inicial comparado com usinas de grande porte;
• maior confiabilidade, pois quedas em grandes unidades geradoras do sistema in-
terligado podem deixar milhares de consumidores sem energia;
• melhor perfil energe´tico para o consumidor final; e
• menores perdas com distribuic¸a˜o e transmissa˜o, pois a gerac¸a˜o e o consumidor
ficam pro´ximos.
Entretanto, os custos de algumas tecnologias envolvidas ainda sa˜o altos (mas veˆm caindo
progressivamente) e a intermiteˆncia de algumas fontes de gerac¸a˜o insere uma dificuldade
a mais na operac¸a˜o do sistema como um todo.
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1.3 Estrutura para Gerac¸a˜o Distribu´ıda
Ao transformar os consumidores em produtores estamos estimulando uma maior con-
scientizac¸a˜o e por consequeˆncia um consumo mais inteligente de energia. Com certeza,
uma mudanc¸a de paradigma desta magnitude na˜o e´ simplesmente inserida em qualquer
sistema. Entretanto, com a possibilidade de venda de energia excedente para a rede, e´
necessa´ria uma estrutura que permita o monitoramento do fluxo de poteˆncia dentro e
nas fronteiras de uma unidade geradora de pequeno porte, permitindo ao consumidor
ser agente nesta nova estrutura que se configura.
1.3.1 Smart Grid
Smart grid caracteriza uma rede ele´trica moderna que utiliza sistemas de informac¸a˜o
e comunicac¸a˜o para coletar e atuar em cima da informac¸a˜o (a`s vezes de maneira au-
toma´tica) de modo a melhorar a eficieˆncia, a confiabilidade e os custos de operac¸a˜o da
rede. Muito mais do que um simples produto, trata-se de um modo diferente de encarar
o sistema ele´trico, abrangendo diversos aspectos e diferentes a´reas do conhecimento, a
saber:
• sistemas de armazenamento e gerac¸a˜o de energia;
• integrac¸a˜o de gerac¸a˜o distribu´ıda;
• automac¸a˜o residencial;
• automac¸a˜o da distribuic¸a˜o;
• ve´ıculos ele´tricos;
• sistemas de comunicac¸a˜o;
• autocorrec¸a˜o de faltas;
• medic¸a˜o avanc¸ada;
• interac¸a˜o e participac¸a˜o do consumidor; e
• competitividade no mercado de energia ele´trica.
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Para concepc¸a˜o de um smart grid, diversas tecnologias precisam ser estudadas e apli-
cadas. Entre elas pode-se citar:
• comunicac¸a˜o integrada;
• medidores capazes de comunicac¸a˜o;
• operac¸a˜o com frequeˆncia varia´vel;
• avanc¸adas te´cnicas de controle; e
• sistemas de suporte a` decisa˜o.
1.3.2 Microrredes Inteligentes
Microrredes englobam grande parte das caracter´ısticas de um smart grid. Elas podem
ser concebidas como um conjunto de cargas e gerac¸a˜o distribu´ıda que e´ percebida pelo
ambiente exterior como apenas uma unidade que e´ capaz de manter n´ıveis de gerac¸a˜o
ou consumo ou operar de forma independente da rede global, em modo ilhado. Estas
microrredes podem ser formadas em diversos locais como indu´strias, hospitais, univer-
sidades, condomı´nios, parques e outros.
Estas redes de modo geral contam com elementos geradores, como paine´is fotovoltaicos
e geradores eo´licos de pequeno porte, elementos de armazenamento, como bancos de ba-
terias (chumbo a´cido ou ı´on de l´ıtio comumente) e elementos de backup, como geradores
a diesel ou microturbinas a ga´s.
Uma microrrede conta com dispositivos inteligentes de comunicac¸a˜o e, portanto, capaci-
dade de se comportar como uma rede de distribuic¸a˜o ativa, colhendo informac¸o˜es de
diferentes cargas e geradores e impondo um balanc¸o energe´tico. Ela pode ser capaz de
exportar poteˆncia ativa e reativa para a distribuidora caso necessa´rio, contribuindo com
um perfil energe´tico melhor em hora´rios de pico ou ate durante faltas. O procedimento e´
semelhante para se realizar func¸o˜es de self-healing ou programas de resposta a` demanda
1.
E´ poss´ıvel que as microrredes se tornem os blocos construtivos do setor ele´trico no fu-
turo. A malha ele´trica deve contar com diversos agentes atuando e interagindo buscando
1Programas onde o consumidor pode optar por reduzir o seu consumo em hora´rios de pico, em troca
de reduc¸o˜es em sua conta de energia ele´trica e outros incentivos.
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fornecer os servic¸os necessa´rios, definindo-se desta forma um sistema genuinamente dis-
tribu´ıdo.
1.4 O Futuro
Ja´ contando com projetos pilotos implantados no mundo inteiro, as perspectivas para
o setor de microrredes sa˜o motivadoras. Esperando um aumento ra´pido no nu´mero de
microrredes instaladas a partir de 2015, estima-se que as receitas do mercado devem
passar a marca dos 40 bilho˜es de do´lares anuais em 2020 .
Figura 1.2: Previso˜es para a receita do mercado de microrredes.
No Brasil, comec¸am a se configurar as primeiras smart grids, como a que foi inaugu-
rada em Curitiba como projeto de teste de conceito. O projeto da Copel chamado
“Parana´ Smart Grid” instalou medidores inteligentes em treˆs bairros da capital, bem
como gerac¸a˜o eo´lica e fotovoltaica. Aqui em Floriano´polis, alguns projetos piloto esta˜o
em andamento com a participac¸a˜o da Fundac¸a˜o Certi.
1.5 Motivac¸a˜o e Objetivo
Sendo um assunto relativamente novo no Brasil, ainda existem diversas barreiras a serem
transpostas. Um conhecimento mais profundo da interac¸a˜o entre os diversos compo-
nentes de uma microrrede e´ necessa´rio, tanto para melhor entender a operac¸a˜o interna,
bem como o seu funcionamento nos pontos de conexa˜o com a rede de distribuic¸a˜o.
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Como forma de melhor estudar a implantac¸a˜o de microrredes, a COELCE iniciou um
projeto de P&D focado em microrredes em ambientes residenciais no Ceara´, mais especi-
ficamente em um condomı´nio em Aquiraz. Busca-se atrave´s deste compreender como
uma microrrede pode beneficiar os usua´rios e otimizar o uso de energia. Este PFC se
insere neste contexto e ira´ analisar aspectos de gerenciamento de cargas em uma mi-
correde com o objetivo de otimizar sua operac¸a˜o no que se refere ao melhor uso dos
recursos energe´ticos distribu´ıdos quando a microrrede operar em modo ilhado, assim
aumentando sua confiabilidade.
1.6 Organizac¸a˜o do trabalho
O documento esta´ disposto em nove cap´ıtulos que discorrem a respeito do projeto. No
cap´ıtulo 2 esta´ uma descric¸a˜o do projeto, apresentando os componentes do sistema e os
n´ıveis de controle.
O cap´ıtulo 3 define o problema dentro do projeto que foi estudado, definindo os conceitos
ba´sicos ligados ao estudo. O cap´ıtulo 4, por sua vez, delineia as atividades exercidas no
decorrer do esta´gio.
Os cap´ıtulos 5, 6 e 7 tratam das soluc¸o˜es encontradas, estudo, projeto, implementac¸a˜o
e ana´lise.
O cap´ıtulo 8 se limita a` exibic¸a˜o dos resultados propriamente ditos e o cap´ıtulo de
nu´mero 9 conclui o documento, apresentando uma ana´lise do trabalho e perspectivas
futuras.
Cap´ıtulo 2
Descric¸a˜o do Projeto
2.1 Introduc¸a˜o
O projeto em questa˜o, com a COELCE, e´ fruto da necessidade de conceber uma soluc¸a˜o
para a explorac¸a˜o do potencial eo´lico e solar do nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo,
beneficiar seus clientes.
A implantac¸a˜o da microrrede no condomı´nio em Aquiraz e´ uma forma de explorar este
potencial e prover aos seus clientes benef´ıcios diversos, como equipamentos de automac¸a˜o
residencial, gerenciamento energe´tico residencial, possibilidade de participac¸a˜o em pro-
gramas de resposta a` demanda e maior confiabilidade na energia ele´trica dispon´ıvel.
Para tal, esta˜o envolvidos no projeto:
• Centro de Energia Sustenta´vel - CES
O CES participa do projeto como gerente te´cnico, sendo responsa´vel pelas atividades de
estudo e implantac¸a˜o da microrrede em si. Especificamente, participa de forma ativa no
que diz respeito aos protocolos de comunicac¸a˜o, aos produtos adquiridos e a`s te´cnicas
de controle e supervisa˜o.
• Pratil
8
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A Pratil e´ uma empresa atuante no mercado de energia juntamente do grupo Enel,
gigante do setor energe´tico europeu. Esta˜o responsa´veis no projeto pelo modelo de
nego´cios na microrrede.
2.2 Especificac¸a˜o do Projeto
A microrrede em questa˜o e´ formada de dez casas participantes do programa e o con-
domı´nio em si. Nas a´reas de uso comum do condomı´nio, sera˜o instalados paine´is fo-
tovoltaicos e geradores eo´licos, bem como um banco de baterias de ı´on-l´ıtio. Todas
as resideˆncias participantes contara˜o tambe´m com paine´is fotovoltaicos, mas apenas
metade delas apresentara˜o armazenamento local na forma de baterias de chumbo a´cido.
No ponto de conexa˜o com a rede externa, utilizar-se-a´ um conversor back-to-back [3].
Ale´m dos componentes citados, todo um sistema de controle e supervisa˜o da microrrede
estara´ presente. Ele e´ dividido entre os controladores locais, presentes em cada resideˆncia,
e o controle central, responsa´vel pelo despacho de fontes dentro da microrrede e controle
da interface com a rede ele´trica principal.
Segue uma descric¸a˜o mais detalhada dos componentes da microrrede.
2.2.1 Componentes
• Paine´is fotovoltaicos
Estes va˜o operar com controle de ma´xima poteˆncia, convertendo energia e injetando na
microrrede o ma´ximo poss´ıvel de acordo com a radiac¸a˜o solar, e sera˜o equipados com
seus pro´prios conversores. Os paine´is instalados nas resideˆncias sera˜o de menor porte
que os paine´is das a´reas comuns do condomı´nio.
• Geradores eo´licos
Aerogeradores de pequeno porte sera˜o instalados nas a´reas comuns. Estes equipamen-
tos tambe´m sera˜o equipados com seus pro´prios conversores, fornecendo energia para a
microrrede quando dispon´ıvel.
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Em conjunto com os paine´is fotovoltaicos, o parque energe´tico tera´ potencial de gerac¸a˜o
de 50kW.
• Bancos de baterias
A serem instaladas nas a´reas comuns, as baterias de l´ıtio-´ıon sa˜o as mais amplamente
utilizadas em aplicac¸o˜es de microrredes e ve´ıculos ele´tricos. Isto se da´ pela sua confia-
bilidade e pelo seu ra´pido tempo de resposta, da ordem de 20 milissegundos.
Estas baterias sa˜o de extrema importaˆncia em dois aspectos. Primeiramente, porque
sa˜o usadas para homogeneizar a oferta de energia uma vez que atuam como elemento
armazenador. Em segundo lugar, pois introduzem amortecimento no sistema, injetando
e absorvendo poteˆncia em eventos transito´rios ra´pidos. As baterias certamente sera˜o
decisivas no caso de uma queda repentina da rede pelos dois aspectos citados: elas
estabilizariam a rede no transito´rio e manteriam energia dispon´ıvel aos usua´rios por um
certo per´ıodo de tempo.
Nas resideˆncias, entretanto, sera˜o instalados bancos de baterias de chumbo a´cido, pois
possuem custos mais baixos.
Claramente, estas baterias teˆm tambe´m pontos negativos: a densidade da sua carga
e´ mais baixa (como consequeˆncia seu volume e peso sa˜o maiores), e permitem um
nu´mero limitado de descargas profundas. Elas sa˜o, portanto, adequadas a` aplicac¸a˜o,
uma vez que os bancos locais nas resideˆncias sera˜o muito menores e usados somente em
situac¸o˜es cr´ıticas. Eles devem ser capazes de prover energia para as cargas priorita´rias
da resideˆncia por um determinado per´ıodo de tempo.
• Interface com a rede ele´trica principal
O equipamento de interface com a rede sera´ um conversor back-to-back. Sa˜o conver-
sores capazes de conectar redes ele´tricas amplamente distintas, tanto com frequeˆncias
diferentes como com caracter´ısticas de corrente diferentes (CC vs. CA). O equipamento
atua controlando o fluxo de energia e otimizando o controle de tensa˜o, fornecendo ou
absorvendo poteˆncia reativa. Ale´m disso, o equipamento tambe´m permite a separac¸a˜o e
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reconexa˜o das redes, evitando esforc¸os de sincronismo e manobra de disjuntores, apresen-
tando, assim, grande flexibilidade de operac¸a˜o para microrrede. Apresenta, entretanto,
alto custo de instalac¸a˜o, sendo esta sua maior desvantagem.
• Geradores de emergeˆncia
A rede pode ainda contar com geradores a diesel ou microturbinas a ga´s, no caso de
operac¸a˜o ilhada. Estes geradores de backup podem ser dimensionados para suprir com-
pletamente a rede ou apenas as cargas priorita´rias.
2.2.2 Controle
E´ implementado um sistema de controle hiera´rquico feito em treˆs camadas: SCADA ,
controle central e controle local.
• SCADA
Deve ser capaz de acessar e exibir as principais informac¸o˜es da microrrede, evidenciando
o necessa´rio para o operador. Preza-se pela clareza e facilidade de uso do software, bem
como pela velocidade de acesso a`s informac¸o˜es.
• Controlador central
Desempenha um conjunto de func¸o˜es. E´ responsa´vel por despachar as fontes geradoras de
acordo com a necessidade da rede, utilizando de maneira inteligente as fontes renova´veis
e o armazenamento em bateria. Tambe´m deve coordenar a interface com a rede de
distribuic¸a˜o principal, sinalizando ao conversor back-to-back as refereˆncias de poteˆncia
para venda ou compra de energia. Ainda no escopo, deve ser capaz de se comunicar com
os controladores locais das resideˆncias, receber e processar todos os dados e com isto
atuar como gerenciador da microrrede.
• Controlador local
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E´ o controlador local que e´ responsa´vel pela administrac¸a˜o de cargas dentro das resideˆncias.
Este dispositivo deve ser capaz de administrar a poteˆncia dispon´ıvel ao consumidor e
chavear cargas fundamentado em prioridades. Atrave´s deste dispositivo, o usua´rio deve
ser capaz de criar perfis de consumo para sua resideˆncia, definindo de maneira simples
suas prioridades. Sendo assim, em situac¸o˜es de contingeˆncia, este controle local deve
atuar no conjunto de cargas e baterias de modo a otimizar a experieˆncia do usua´rio,
garantindo mais conforto.
2.3 Conclusa˜o
Foram introduzidos os elementos ba´sicos que constituem a microrrede em questa˜o.
E´ palpa´vel a importaˆncia dos aspectos de controle, comunicac¸a˜o e interoperac¸a˜o dos
equipamentos. Um estudo detalhado das soluc¸o˜es cab´ıveis se mostra necessa´rio.
Figura 2.1: Esquema da microrrede descrita.
As atividades relacionadas ao controle de cargas na microrrede sera˜o abordadas mais
profundamente nos pro´ximos cap´ıtulos.
Cap´ıtulo 3
Definindo o Problema
3.1 Introduc¸a˜o
Foi explicado que dentro da microrrede, diversas func¸o˜es devem ser desempenhadas
para garantir uma operac¸a˜o suave. Dentre estas, a func¸a˜o de descarte de cargas na
microrrede e´ crucial para operac¸a˜o em modo ilhado ou em situac¸a˜o de contingeˆncia uma
vez que as fontes locais podem na˜o ser o suficiente para fornecer energia para todas as
cargas da microrrede. Um sistema de descarte eficiente e ra´pido e´, em grande parte,
responsa´vel pela estabilizac¸a˜o da microrrede, sendo capaz de detectar falhas e agir de
maneira apropriada, garantindo seguranc¸a e confiabilidade ao consumidor.
3.2 O Descarte de Cargas
Situac¸o˜es de desbalanc¸o energe´tico podem ser altamente danosas em qualquer sistema
ele´trico de poteˆncia. Um deficit de energia no sistema se traduz em n´ıveis baixos de
tensa˜o e frequeˆncia em relac¸a˜o a` nominal. Estas subtensa˜o e subfrequeˆncia podem
danificar equipamentos ligados ao sistema de distribuic¸a˜o. Para evitar o desbalanc¸o,
os geradores presentes na rede devem ser ajustados de acordo com a necessidade das
cargas.
Em uma microrrede, a situac¸a˜o e´ semelhante. Os controles de despacho de carga
fazem um bom trabalho mantendo os n´ıveis de frequeˆncia e tensa˜o esta´veis durante per-
turbac¸o˜es. Eles sa˜o, entretanto, alicerc¸ados no fato de que a microrrede tenha energia
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suficiente para estabilizar o sistema. Quando a energia na˜o e´ suficiente, uma estrate´gia
de descarte de cargas deve ser aplicada.
O descarte de cargas pode ser encarado de duas formas distintas. Em um cena´rio onde
na˜o exista bateria, o descarte deve ser feito da maneira mais ra´pida poss´ıvel, garantindo
a estabilidade da microrrede. Entretanto, na presenc¸a de bateria, o descarte de cargas
deve ser feito de modo a utilizar a bateria seguindo uma determinada estrate´gia.
Enquanto sua primeira forma e´ um problema relativamente simples, o segundo cena´rio
pode ser ramificado em diversas estrate´gias. Neste cap´ıtulo, uma ana´lise mais profunda
destas estrate´gias sera´ apresentada.
3.3 Estrate´gias de Descarte
O processo de descarte efetivo das cargas pode ser feito atrave´s do uso de rele´s de
subfrequeˆncia ou atrave´s de tomadas chaveadas. A primeira alternativa na˜o permite
tomada de decisa˜o enquanto que a segunda o permite. Desta forma, deve-se evidenciar
que as estrate´gias de descarte de cargas esta˜o relacionadas principalmente a` adminis-
trac¸a˜o dos bancos de baterias da microrrede, que devem ser dimensionados de acordo
com a estrate´gia que se almeja.
Diversas estrate´gias para coordenar o descarte de cargas e garantir a operac¸a˜o podem
ser implementadas. Dentre muitas opc¸o˜es, selecionou-se algumas das mais interessantes
para este trabalho:
• tempo ma´ximo de operac¸a˜o;
• tempo mı´nimo garantido de operac¸a˜o; e
• administrac¸a˜o o´tima baseada em previso˜es.
Nas sec¸o˜es seguintes estas estrate´gias sera˜o explicadas.
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3.3.1 Tempo ma´ximo de operac¸a˜o
Nesta estrate´gia, a microrrede conta com o banco de baterias para manter ativa suas
cargas mais importantes (cargas priorita´rias). Isto significa que a maior parte das cargas
sera´ cortada de modo a atender o conjunto de cargas de maior prioridade.
Estas cargas priorita´rias podem ser bastante diversas, dependendo do elemento onde a
microrrede esteja inserida. Em um ambiente industrial, pode ser do interesse do usua´rio
jamais desligar um forno, pela alta perda energe´tica que isto acarretaria. Em ambientes
residenciais, entretanto, este conjunto de cargas e´ muito mais flex´ıvel, pois na˜o existem
elementos verdadeiramente cr´ıticos. Sa˜o consideradas cargas cr´ıticas tambe´m aquelas
relacionadas ao funcionamento da microrrede, podendo envolver servidores, equipamen-
tos das redes de comunicac¸a˜o, PLCs e outros.
Durante a operac¸a˜o, os bancos de baterias podem tambe´m se recarregar devido a` ex-
isteˆncia de gerac¸a˜o distribu´ıda. Caso as baterias estejam com carga ma´xima e ainda
haja energia dispon´ıvel na rede, o controlador pode liberar cargas na˜o cr´ıticas, mas es-
tas podem ser descartadas rapidamente de acordo com os valores de gerac¸a˜o renova´vel,
de modo a na˜o comprometer o atendimento a`s cargas cr´ıticas.
Esta estrate´gia e´ bastante conservadora e encara o banco de baterias como um equipa-
mento de emergeˆncia muito mais do que como um equipamento de poteˆncia. E´ bastante
apropriada em casos onde o banco de baterias e´ pequeno em relac¸a˜o ao consumo me´dio,
e largamente aplica´vel em ambiente industrial. Esta metodologia pode vir a ser aplicada
em ambientes residenciais com pequenas reservas energe´ticas, mas e´ bastante limitante
do ponto de vista do conforto, pois e´ inflex´ıvel.
Vale ressaltar que esta estrate´gia e´ tambe´m bastante simples do ponto de vista da im-
plementac¸a˜o e operac¸a˜o, na˜o sendo necessa´rios ca´lculos extensos para sua utilizac¸a˜o.
Esta estrate´gia e´ encarada como refereˆncia nas sec¸o˜es seguintes, servindo como base de
comparac¸a˜o.
3.3.2 Tempo mı´nimo garantido de operac¸a˜o
Quando operando neste modo, o controlador se preocupa em utilizar a carga da bateria
de modo a atender um tempo mı´nimo de operac¸a˜o da microrrede. Ele pode liberar
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energia para diversas cargas distintas baseando-se em n´ıveis de prioridade entre elas.
Portanto, ale´m da definic¸a˜o destes n´ıveis, o operador tambe´m precisa especificar um
tempo mı´nimo de operac¸a˜o.
O controlador deve ser capaz de trac¸ar um plano de consumo das baterias e monitorar
seu estadp de carga (SoC), do ingleˆs State-of-Charge, de modo a garantir que o consumo
na˜o seja alto demais, vindo a comprometer o tempo de operac¸a˜o da microrrede.
Portanto, esta estrate´gia consiste de duas partes: em primeira instaˆncia, deve-se trac¸ar
um plano de consumo para as baterias, que as leve da carga no instante da contingeˆncia
(Qc) ate´ a carga mı´nima da bateria (Qmin) no tempo mı´nimo de operac¸a˜o especificado.
Vale ressaltar que este plano e´ trac¸ado de maneira bastante conservadora, na˜o levando
em considerac¸a˜o a gerac¸a˜o renova´vel (pois esta na˜o e´ confia´vel), e sempre observando a
poteˆncia ma´xima dos grupos de cargas (worst case scenario). Desta forma, garante-se a
operac¸a˜o pelo tempo mı´nimo. Ate´ aqui, este plano e´ bastante parecido com o primeiro
exposto.
Figura 3.1: Estes dois casos representam a diferenc¸a entre o tempo mı´nimo de
operac¸a˜o de cada carga religada. O sistema so´ deve liberar a reconexa˜o de cargas
quando ha´ energia suficiente para operar a carga durante todo seu tempo mı´nimo de
operac¸a˜o. N representa o nu´mero de horas a ser garantido pelo sistema de descarte e
T o tempo mı´nimo de operac¸a˜o de uma carga apo´s religamento.
A segunda parte consiste em monitorar a energia dispon´ıvel da bateria e liberar ou
descartar cargas de acordo com a necessidade. O monitoramento e´ crucial para garantir
o seguimento do plano, mas tambe´m para disponibilizar a maior quantidade de energia
poss´ıvel durante o tempo de operac¸a˜o previsto.
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Esta estrate´gia tem muita aplicabilidade em microrredes conectadas a` rede principal.
Apesar de se conviver com quedas repentinas, estas sa˜o falhas que se resolvem nor-
malmente de maneira ra´pida. Com o dimensionamento certo do banco de baterias, o
consumidor pode garantir a operac¸a˜o do maior nu´mero de cargas ele´tricas ate´ que a rede
volte.
Entretanto, esta estrate´gia tem seus pontos negativos. Depois de expirado o tempo
mı´nimo de operac¸a˜o, as cargas cr´ıticas podem ficar sem energia, situac¸a˜o que pode
ser indeseja´vel em alguns casos. Outro problema deste approach e´ que ele pode vir a
chavear muitas vezes o mesmo grupo de cargas de baixa prioridade durante a operac¸a˜o
em contingeˆncia. Este ponto pode ser resolvido ao limitar o tempo mı´nimo de operac¸a˜o
de grupos religados, evitando que um grupo seja religado por apenas cinco minutos, por
exemplo.
3.3.3 Administrac¸a˜o o´tima baseada em previso˜es
Finalmente, imaginou-se um modo de administrac¸a˜o das baterias capaz de utilizar um
nu´mero grande de informac¸o˜es a respeito da microrrede e inferir sobre o chaveamento
de cargas. Neste modo, utilizam-se previso˜es de consumo e de gerac¸a˜o renova´vel para
trac¸ar um plano de consumo das baterias.
O trabalho do controlador sera´ o de periodicamente analisar os dados atuais da mi-
crorrede, os dados de previsa˜o da microrrede e, atrave´s de modelos das dinaˆmicas das
baterias, criar um plano de descarte de cargas o´timo para o seu horizonte de predic¸a˜o.
O controlador deve enta˜o aplicar o plano e o recalcular periodicamente, garantindo a
operac¸a˜o da microrrede como prevista.
Com esta estrate´gia, busca-se garantir o conforto ma´ximo para o usua´rio. Tendo in-
formac¸o˜es como o perfil de consumo do cliente e n´ıveis de gerac¸a˜o esperados, as deciso˜es
tomadas podem ser muito mais conscientes.
Note que, em sistemas de grande porte, a variabilidade de carga e´ menor por causa do
elevado nu´mero de usua´rios. Numa microrrede, cada carga ou gerador correspondem a
um percentual maior do traˆnsito total de energia. Desta forma, incertezas nos dados
de previsa˜o podem ser problema´ticas, levando o sistema a uma operac¸a˜o indesejada,
Cap´ıtulo 3. Definindo o Problema 18
Figura 3.2: Este modo apresenta uma maior flexibilidade na utilizac¸a˜o da bateria.
decorrente da utilizac¸a˜o de dados que na˜o correspondam a` realidade. E´ da´ı que surge a
necessidade da escolha adequada para a frequeˆncia com a qual o plano e´ recalculado.
Para aplicac¸a˜o desta estrate´gia, devem ser utilizados modelos de consumo das baterias e
uma plataforma de simulac¸a˜o que permita testar e melhor compreender como a interac¸a˜o
entre a microrrede e o descarte de cargas deve ocorrer.
O mecanismo de busca dos valores de chaveamento das cargas e´ feito atrave´s de um prob-
lema de otimizac¸a˜o. Sa˜o varia´veis (decision variables) os n´ıveis lo´gicos que comandam
o chaveamento de cargas.
A formulac¸a˜o do problema leva em conta as previso˜es de demanda e de gerac¸a˜o, bem
como os limites de entrega de poteˆncia das fontes, limites de transfereˆncia de poteˆncia
entre barramentos da microrrede e outros, que entram como restric¸o˜es.
Neste caso a func¸a˜o objetivo e´ definida como um problema de minimizac¸a˜o ou maxi-
mizac¸a˜o conectado ao n´ıvel de prioridade das cargas e n´ıveis de prioridade de uso da
energia dispon´ıvel.
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3.4 Conclusa˜o
Foram apresentadas treˆs diferentes estrate´gias de descarte de carga e administrac¸a˜o de
bateria em situac¸o˜es de contingeˆncia a serem exploradas neste trabalho. Estas sera˜o pro-
jetadas e implementadas, trac¸ando um paralelo comparativo entre os me´todos, visando
entender suas semelhanc¸as e diferenc¸as. O desenvolvimento do projeto e as ferramentas
agregadas ao problema de descarte de cargas sa˜o explicadas nos cap´ıtulos seguintes.
Cap´ıtulo 4
Atividades no Projeto
4.1 Introduc¸a˜o
A atividade principal do projeto de fim de curso consistiu na implementac¸a˜o das func¸o˜es
de gerenciamento de cargas na microrrede. Para tal, o aluno utilizou um simulador
esta´tico que ja´ havia sido desenvolvido previamente no CES, restando realizar ajustes e
adaptac¸o˜es para funcionamento com cargas pass´ıveis de descarte. Esta implementac¸a˜o
sera´ utilizada nos controladores locais da microrrede.
A seguir sa˜o explicadas questo˜es de implementac¸a˜o do sistema de descarte de cargas
como um todo.
4.1.1 Simulac¸a˜o dinaˆmica de eventos da microrrede
Para melhor compreender as dinaˆmicas de conexa˜o/desconexa˜o de elementos na mi-
crorrede e as dinaˆmicas relacionadas a`s baterias e seus conversores, modelos de sim-
ulac¸a˜o dos elementos constituintes da microrrede foram desenvolvidos em conjunto com
o Instituto de Eletroˆnica de Poteˆncia (INEP) em plataforma MATLAB/Simulink.
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4.1.2 Algoritmos de controle de cargas
O projeto, implementac¸a˜o e testes dos algoritmos de descarte de cargas sa˜o de respon-
sabilidade do Centro de Energias Sustenta´veis e as atividades relacionadas a esta parte
do projeto sera˜o abordadas nos cap´ıtulos seguintes.
4.1.3 Escolha de tecnologias
Uma das exigeˆncias do projeto e´ que os produtos que permitem o controle de carga
local – gateway e tomadas inteligentes - sejam produtos de prateleira ja´ interopera´veis
entre si. Portanto, e´ parte do escopo do projeto a escolha de tecnologias adequadas a`s
necessidades de comunicac¸a˜o do controlador local com o gateway e a`s necessidades dos
clientes. Uma revisa˜o da tecnologia dispon´ıvel encontra-se nos cap´ıtulos por vir.
4.2 Tarefas realizadas
No contexto do trabalho, o aluno avanc¸ou nas seguintes frentes:
• estudo sobre descarte de cargas em microrredes (explicada nos cap´ıtulos anteri-
ores);
• simulac¸o˜es dinaˆmicas dos eventos mais importantes para o sistema de descarte de
cargas;
• implementac¸a˜o do sistema de descarte de cargas; e
• estudo, ana´lise e escolha de tecnologias para equipamentos envolvidos com o sis-
tema de descarte de cargas.
Cada um destes sera´ apresentado de maneira separada a seguir.
Cap´ıtulo 5
Modelos Utilizados nas
Simulac¸o˜es Dinaˆmicas
5.1 Objetivo
Sistemas ele´tricos de pequeno porte tendem a ser mais insta´veis em situac¸o˜es de so-
brecarga. Devido ao seu tamanho, o Sistema Interligado Nacional (SIN) na˜o sente o
impacto de queda na gerac¸a˜o da mesma forma que uma microrrede. Enquanto que o
SIN conta com diversas unidades geradoras, as microrredes podem ser limitadas neste
aspecto, tornando a divisa˜o de poteˆncia complicada e muitas vezes imposs´ıvel.
Com as simulac¸o˜es dinaˆmicas, objetiva-se compreender os limites de operac¸a˜o da mi-
crorrede em situac¸o˜es de falha. Para tal, propo˜e-se uma microrrede simples, composta
por gerac¸a˜o distribu´ıda na forma de paine´is fotovoltaicos, cargas, conexa˜o com a rede
principal e bancos de baterias.
O modelo servira´ como plataforma confia´vel para simular situac¸o˜es pontuais em uma
microrrede: mudanc¸as de set-points nas fontes, mudanc¸as no perfil de consumo, situac¸o˜es
de carga e descarga das baterias e, o que e´ mais importante , situac¸o˜es de queda de fontes
(renova´veis ou na˜o) e posterior descarte de cargas.
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5.2 Funcionamento
A modelagem foi feita em MATLAB/Simulink atrave´s do pacote SimPowerSystems.
Buscou-se uma simulac¸a˜o trifa´sica que na˜o demandasse alto poder computacional e que
permitisse simulac¸o˜es de 15 a 30 segundos. Pode-se dividir o modelo em treˆs grandes
grupos: fontes, cargas e bancos de baterias.
5.3 Modelos das fontes
Nestes esta˜o inclu´ıdos os modelos referentes aos paine´is fotovoltaicos com seus conver-
sores e o modelo da rede ele´trica principal e seu aparelho de interface.
5.3.1 Paine´is fotovoltaicos
Para as simulac¸o˜es de interesse, que sa˜o de curta durac¸a˜o, julgou-se desnecessa´rio acres-
centar a dinaˆmica dos loops ra´pidos de controle dos elementos (dinaˆmicas internas). Este
e´ o caso do modelo do painel, que e´ visto como fonte de corrente (Fig.5.1) conectada a
um inversor de poteˆncia (Fig. 5.3), este sim visto como um modelo de valor me´dio como
em [4]. Atrave´s do controle da fonte de corrente, injeta-se poteˆncia no sistema.
Figura 5.1: Implementac¸a˜o dos paine´is fotovoltaicos.
O modelo do inversor e´ utilizado tanto para os paine´is quanto para as baterias. Seu
funcionamento e´ apresentado nas equac¸o˜es 5.1 - 5.3.
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δ =

δa = sin(wt)
δa = sin(wt–
2pi
3 )
δa = sin(wt+
2pi
3 )
(5.1)
enta˜o:
vabc = M(δ · Vdc) (5.2)
Idc = M(δ · iabc) (5.3)
As figuras 5.2 e 5.3 exibem o modelo teo´rico do inversor e sua implementac¸a˜o no
Simulink respectivamente. Ale´m da implementac¸a˜o do modelo teo´rico, observa-se a
implementac¸a˜o das impedaˆncias virtuais como visto em [5, 6] e o uso dos blocos de
memo´ria para sanar os problemas de loops alge´bricos, ambos to´picos discutidos em 5.6.
Figura 5.2: Modelo dos Inversores.
Figura 5.3: Implementac¸a˜o dos Inversores.
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5.3.2 Rede principal e interfaceamento
Quando em modo conectado, qualquer deficit de gerac¸a˜o deve ser provido a` microrrede
pela rede principal. Enquanto que em uma microrrede observam-se quedas de frequeˆncia
durante a operac¸a˜o normal, o sistema ele´trico interligado mante´m a frequeˆncia constante
em 60 Hz.
A modelagem e´ feita com uma fonte iso´crona e infinita, sendo capaz de lidar com qualquer
deficit ou excedente de energia. E´ de se esperar que a conexa˜o com a rede principal acabe
por regular a frequeˆncia da microrrede.
Figura 5.4: Implementac¸a˜o da rede principal
Ale´m disso, um equipamento de fronteira com a rede principal e´ modelado, sendo capaz
de ilhar ou ressincronizar a microrrede atrave´s da ana´lise das formas de onda dos dois
lados. Este equipamento conta com malhas de controle para comandar as fontes da
microrrede e, em vista disso, tera´ requisitos de comportamento dinaˆmico. Espera-se que
o controle seja capaz de sincronizar as duas redes em tempo inferior a cinco segundos e
na˜o apresentar sobressinal de poteˆncia ativa e reativa maior que 10% da poteˆncia das
fontes.
5.4 Modelos das cargas
As cargas sa˜o divididas em dois tipos, as de poteˆncia constante e as de poteˆncia varia´vel.
Esta distinc¸a˜o se deu como uma estrate´gia de diminuir o tempo de simulac¸a˜o e, ao
mesmo tempo, ser capaz de testar cargas distribu´ıdas em toda estrutura da microrrede,
na˜o apenas em um ponto.
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5.4.1 Cargas de poteˆncia constante
Utilizam-se os modelos trifa´sicos de carga do pro´prio pacote SimPowerSystems. Ale´m
de serem de baixo custo computacional, estes podem ser espalhados em diversos pontos
da microrrede, de modo a testar a influeˆncia de cargas muito pro´ximas das fontes ou
muito distantes.
Estas cargas podem ser definidas como um par de poteˆncias ativa e reativa, podendo a
u´ltima ser indutiva ou capacitiva. Estes blocos sa˜o esta´ticos durante a simulac¸a˜o, sem
a possibilidade de mudanc¸a de set-point em tempo de simulac¸a˜o.
5.4.2 Cargas de poteˆncia varia´vel
Foram analisados diferentes me´todos para modelagem de cargas CA, buscando um mod-
elo computacionalmente via´vel. Em um primeiro instante, pensou-se apenas em chavear
diversos blocos de cargas de poteˆncia constante. Esta estrate´gia simples e´ de fa´cil im-
plementac¸a˜o, mas o chaveamento das cargas introduz dinaˆmicas de alto custo do ponto
de vista computacional, e de pouco impacto nas dinaˆmicas mais lentas que efetivamente
nos interessam.
Em segundo legar, elaborou-se um modelo de carga que utilize uma ponte retificadora
em associac¸a˜o com filtros e controle de tensa˜o, de modo a permitir uma carga constante,
definida pelos valores dos resistores (P = V 2/R), assemelhando-se assim aos blocos ja´
oferecidos pelo pacote do Simulink. A ideia e´ enta˜o associar uma fonte de corrente
controlada no lugar dos resistores, podendo alterar seu set-point (P = V i).
Em terceiro lugar, foram concebidos modelos de cargas fundados na transformada dq0
[7], onde uma transformada da tensa˜o de entrada e um set-point de poteˆncia montam
um sistema de duas equac¸o˜es e duas varia´veis, cujas soluc¸o˜es sa˜o set-points de corrente
no sistema de eixos dq0. Atrave´s da transformada inversa, pode-se projetar um sistema
de poteˆncia varia´vel, ideal para nossa aplicac¸a˜o.
Por fim, foram concebidas cargas que operam em cima da variac¸a˜o de frequeˆncia da
microrrede, operando em frequeˆncias mais baixas e induzindo as fontes da microrrede a
fornecer mais poteˆncia. Estes modelos simplificados sa˜o bastante interessantes, pois sa˜o
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basicamente os modelos das fontes conectados de maneira inversa e com os set-points de
frequeˆncia determinados por um loop externo de controle da poteˆncia ativa.
Figura 5.5: Implementac¸a˜o das Cargas de Poteˆncia Varia´vel
Os u´ltimos se mostraram os menos custosos a` simulac¸a˜o, com um modelo claro e de
execuc¸a˜o ra´pida. Foram, portanto, os modelos empregados na simulac¸a˜o, permitindo o
controle em tempo de simulac¸a˜o da poteˆncia consumida, bem como simulac¸o˜es na faixa
de tempo desejada.
5.5 Bancos de baterias
Os modelos dos bancos de baterias se dividem em dois: as ce´lulas e o conversor.
5.5.1 Ce´lulas
As ce´lulas sa˜o modelos ja´ prontos do SimPowerSystems, restando especificar os paraˆmetros
das baterias: sua capacidade, tensa˜o nominal, tipo, eficieˆncia e curvas de carga e
descarga. O dimensionamento da bateria e´ importante para que a simulac¸a˜o corre-
sponda a` realidade. Um banco de baterias com muita capacidade pode amortecer mais
o sistema, mas na˜o ser necessa´rio, sendo um cena´rio de simulac¸a˜o que pouco ajuda, pois
na˜o e´ uma representac¸a˜o fiel do projeto.
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5.5.2 Conversor
O conversor e´ novamente modelado por valores me´dios, sem chaveamento de semicondu-
tores. Desta forma, e´ fa´cil omitir as dinaˆmicas mais ra´pidas associadas ao chaveamento
e tornar a simulac¸a˜o mais veloz.
Uma fonte controlada de corrente e´ conectada a` bateria e um gerador trifa´sico e´ conec-
tado a`s linhas da microrrede. Os valores de refereˆncia para o gerador sa˜o dependentes
dos set-points de poteˆncia e dos valores de corrente retirados da bateria.
Figura 5.6: Implementac¸a˜o do Conversor da bateria. Nota-se a ce´lula a` direita da
imagem.
5.6 Outros aspectos
Finalmente, alguns outros aspectos da simulac¸a˜o precisam ser explicados. Em especial,
pode-se destacar o me´todo de divisa˜o de poteˆncia na microrrede, que e´ crucial para
compreensa˜o das dinaˆmicas envolvidas em todos os eventos que podem vir a ocorrer na
microrrede.
Para explicar o me´todo empregado, deve-se tambe´m explicar a necessidade e imple-
mentac¸a˜o das impedaˆncias virtuais nos modelos dos inversores, bem como a modelagem
das linhas de conduc¸a˜o.
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Por fim, uma das problema´ticas da implementac¸a˜o dos modelos de valores me´dios e´ a
inserc¸a˜o de loops alge´bricos na simulac¸a˜o, que acabam por torna´-la mais lenta e, por
vezes, ate´ a impossibilitam.
5.6.1 Divisa˜o de Poteˆncia
E´ func¸a˜o do controlador central da microrrede fornecer os set-points de poteˆncia para
as fontes, func¸a˜o esta que e´ desempenhada periodicamente em intervalos de um a cinco
minutos. Sendo assim, e´ poss´ıvel que, entre um set-point e outro, a demanda ou a gerac¸a˜o
distribu´ıda apresente variac¸o˜es, desequilibrando o balanc¸o de poteˆncia no sistema.
As simulac¸o˜es projetadas duram entre 15 e 30 segundos, janela de tempo menor que a
periodicidade dos set-points. Assim, e´ necessa´ria a inserc¸a˜o de um modo de divisa˜o de
frequeˆncia a n´ıvel mais baixo.
5.6.2 Divisa˜o de poteˆncia pela frequeˆncia de gerac¸a˜o
Para tal, foram utilizados controladores de droop como demonstrado em [8]. Estes
funcionam emulando o comportamento de um gerador s´ıncrono, que tende a diminuir
sua velocidade de rotac¸a˜o em resposta a um aumento de carga.
Desta forma, um desbalanc¸o energe´tico gera variac¸o˜es de frequeˆncia e estabiliza a rede
em uma frequeˆncia diferente, mas ainda assim atende a` poteˆncia requerida. As carac-
ter´ısticas de droop sa˜o geralmente lineares e representadas pela seguinte equac¸a˜o:
f = f0 − k(Pout–Pref ) (5.4)
Onde f e´ a frequeˆncia de gerac¸a˜o, f0 e´ a frequeˆncia nominal (60 ou 50 Hz) e k e´ o ganho
determinante da inclinac¸a˜o da curva de droop.
Sendo assim, pode-se perceber que quando Pout aumenta (devido a uma demanda maior),
a frequeˆncia de gerac¸a˜o diminui e so´ volta a f0 quando Pref e´ corrigido pelo controlador
central ou quando os n´ıveis de demanda e gerac¸a˜o voltam aos seus valores iniciais.
Nesta configurac¸a˜o a frequeˆncia se torna de fato um sinal capaz de indicar uma mudanc¸a
nos n´ıveis de demanda ou gerac¸a˜o.
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O emprego deste me´todo apresenta destarte diversas vantagens. Em primeiro lugar,
implementa um controle descentralizado que na˜o necessita de comunicac¸a˜o entre as
fontes, podendo caracterizar verdadeiramente um sistema plug-and-play de geradores
[9]. Em segundo lugar, atrave´s do ajuste do ganho k, permite uma divisa˜o de poteˆncia
arbitra´ria, podendo um gerador assumir mais poteˆncia que os outros, sendo dependente
apenas de sua curva de droop. Deste modo, o controlador central da microrrede funciona
ajustando estas curvas para reestabelecer a frequeˆncia nominal (f0).
Figura 5.7: Curvas de droop t´ıpicas de poteˆncia ativa e reativa.
Em contrapartida, excurso˜es muito grandes de frequeˆncia podem instabilizar o sistema
como um todo, resultando na queda da microrrede. Para evitar isto, e´ preciso limitar
as variac¸o˜es de frequeˆncia de acordo com a necessidade.
5.6.3 Impedaˆncia virtual
Para que a divisa˜o de poteˆncia ocorra como esperado nas caracter´ısticas da figura 5.7,
e´ necessa´rio que as linhas de transmissa˜o sejam predominantemente indutivas. Como
forma de garantir este aspecto, faz-se o uso de impedaˆncias virtuais de sa´ıda dos conver-
sores. Estas sa˜o modeladas como um sistema de segunda ordem cujos zeros dependem
dos valores desejados de indutaˆncia e resisteˆncia virtuais (Lv e Rv respectivamente):
Zv(s) =
Lvs+Rv
(τ1s+ 1)(τ2s+ 1)
(5.5)
A entrada do sistema sa˜o os valores de corrente de sa´ıda do inversor e a sa´ıda e´ subtra´ıda
dos valores de refereˆncia de tensa˜o do inversor. τ1 e τ2 sa˜o filtros utilizados para corrigir
os problemas de loops alge´bricos (explicados a seguir) e para tornar o sistema realiza´vel,
evitando transfereˆncia instantaˆnea entre entrada e sa´ıda em um bloco de modelo.
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Lv deve ser escolhido de modo a tornar as linhas predominantemente indutivas e Rv
pode ser um valor negativo, utilizado para compensar as resisteˆncias inerentes a`s linhas
e permitir ao inversor “perceber” linhas de transmissa˜o quase que puramente indutivas,
garantindo o comportamento desejado dos controladores de droop.
Vale ressaltar, entretanto, que as resisteˆncias das linhas adicionam amortecimento ao
sistema, podendo ser vantajoso escolher um valor na˜o nulo (Rv +Rl > 0).
5.6.4 Linhas de transmissa˜o
As linhas de transmissa˜o foram modeladas seguindo valores de refereˆncia de resisteˆncia
e indutaˆncia por metro de cabo, considerando-as linhas curtas. Desta maneira, estas
grandezas podem ser multiplicadas para representar cabos maiores ou menores, de acordo
com a topologia da rede.
5.6.5 Loops alge´bricos
Loops alge´bricos sa˜o cena´rios decorrentes da realimentac¸a˜o direta, quando a entrada do
sistema em um dado instante equivale a` sa´ıda deste sistema no mesmo instante, uma
situac¸a˜o na˜o coerente.
A modelagem por valores me´dios introduz uma grande quantidade de loops alge´bricos,
pois possui dois sistemas desconexos do ponto de vista ele´trico, mas dependentes de
grandezas do outro lado. Quando a transfereˆncia e´ direta, caracteriza-se um loop
alge´brico.
Figura 5.8: Loop alge´brico.
O Simulink e´ capaz de resolver estes conflitos, mas a` custa da velocidade de simulac¸a˜o.
Uma soluc¸a˜o simples e´ a inserc¸a˜o de filtros ra´pidos, isto e´, com constantes de tempo
pro´ximas ao passo de simulac¸a˜o. Ou ainda a utilizac¸a˜o de blocos de memo´ria ou delays
unita´rios nas medic¸o˜es, desacoplando as duas dinaˆmicas.
Cap´ıtulo 6
Sistema de Descarte de Cargas:
Projeto e Implementac¸a˜o
6.1 Objetivo
Com o projeto do gerenciador de cargas objetiva-se conceber um sistema que, a partir de
um simulador de microrredes, gerencie o chaveamento de cargas na˜o cr´ıticas em situac¸o˜es
de contingeˆncia, utilizando a energia presente nas baterias conforme uma determinada
estrate´gia.
Para implementar e avaliar a performance do sistema de descarte de cargas, alguns
pontos precisam ser atendidos:
• e´ necessa´ria uma plataforma de simulac¸a˜o que opere com modelos fie´is dos ele-
mentos constituintes da microrrede, providenciando uma base so´lida para ana´lise
do sistema sendo desenvolvido;
• o sistema de descarte de cargas deve ser flex´ıvel, possibilitando o teste de diversas
estrate´gias para o gerenciamento de cargas; e
• o algoritmo para chaveamento de cargas na˜o deve ser de alto custo computacional,
pois este sera´ executado no controlador geral da microrrede.
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6.2 Projeto do Gerenciador
O sistema de descarte de cargas foi concebido em treˆs modos de operac¸a˜o: tempo ma´ximo
de operac¸a˜o, tempo mı´nimo garantido de operac¸a˜o e administrac¸a˜o o´tima baseada em
previso˜es. Logo, como a primeira estrate´gia e´ bastante simples e independente de qual-
quer varia´vel de estado do sistema, o projeto sera´ focado nas duas u´ltimas estrate´gias.
6.2.1 Tempo mı´nimo garantido de operac¸a˜o
A implementac¸a˜o desta estrate´gia conta com alguns passos, descritos a seguir.
• Monitoramento dos fatores de contingeˆncia
Deve ser feito a cada instante de simulac¸a˜o e consiste em checar todas as fontes de
energia que podem falhar, buscando informac¸o˜es e mantendo um histo´rico de cada uma
delas, sendo assim capaz de sinalizar a ocorreˆncia de um problema.
• Criac¸a˜o de um plano de contingeˆncia
Caso uma contingeˆncia ocorra, o sistema deve criar e aplicar um plano de contingeˆncia,
liberando o maior nu´mero de cargas poss´ıveis (respeitando suas respectivas prioridades)
para a situac¸a˜o da bateria no momento da falha.
• Controle do seguimento do plano de contingeˆncia
Caso o plano original na˜o seja ideal, o sistema deve tambe´m ser capaz de reavaliar a
situac¸a˜o e liberar ou descartar cargas adicionais para que o SoC das baterias se mantenha
dentro dos limites planejados. Como mencionado anteriormente, este me´todo pode vir
a chavear grupos de cargas com frequeˆncia. Para evitar este problema, insere-se uma
restric¸a˜o de tempo mı´nimo de operac¸a˜o de cada carga religada, somente permitindo a
reconexa˜o uma vez que haja carga o suficiente nas baterias para operac¸a˜o da carga pelo
tempo mı´nimo requerido.
Assim, este plano na˜o precisaria de um modelo da bateria, ele opera como se o sistema
de armazenamento de energia fosse uma caixa preta, apenas se preocupando em atuar
nos blocos de carga para seguir um plano de refereˆncia.
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6.2.2 Administrac¸a˜o o´tima baseada em previso˜es
Como mencionado no Cap´ıtulo 3, esta estrate´gia sera´ modelada como um problema
de otimizac¸a˜o. Este sera´ do tipo Mixed Integer Linear Programming (MILP), uma
categoria de problemas que consiste em func¸o˜es objetivo lineares e sujeito a restric¸o˜es
tambe´m lineares, podendo ter varia´veis de valores cont´ınuos ou discretos.
Func¸a˜o objetivo
A func¸a˜o custo a ser implementada e´ relacionada com a prioridade entre as cargas,
podendo depender de outros paraˆmetros tambe´m. O problema pode ser visto de duas
formas: ou de maximizac¸a˜o ou de minimizac¸a˜o.
max
HP∑
t=0
ln∑
load=l1
prioridade(load) ∗ operando(load) (6.1)
Onde HP e´ o horizonte de predic¸a˜o em um sistema com um grupo de cargas L =
(l1, l2, ..., ln).
Para o problema de minimizac¸a˜o, e´ necessa´rio determinar prioridades menores para
cargas mais priorita´rias e, para o de maximizac¸a˜o, o contra´rio. Pode-se tambe´m incluir
um termo dependente de t no horizonte de predic¸a˜o para que o sistema tente religar as
cargas o mais ra´pido poss´ıvel.
Modelos das baterias
Para estimar a energia dispon´ıvel na bateria durante o horizonte de predic¸a˜o, um modelo
de passos incrementais dos bancos de baterias deve ser elaborado. Diversos modelos esta˜o
dispon´ıveis na literatura, cada um com suas devidas aplicac¸o˜es.
Busca-se modelar da melhor forma poss´ıvel duas caracter´ısticas ba´sicas: variac¸o˜es de
capacidade de acordo com a descarga, e efeitos de recuperac¸a˜o da bateria.
Os modelos mais complexos de ce´lulas de baterias sa˜o os modelos eletroqu´ımicos, ca-
pazes de modelar os efeitos fundamentando-se nas reac¸o˜es qu´ımicas que ocorrem. Sa˜o,
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portanto, os modelos mais precisos, pore´m os mais custosos do ponto de vista da imple-
mentac¸a˜o, alguns consistindo de ate´ seis equac¸o˜es diferenciais acopladas.
Em seguida, existem os modelos ele´tricos behaviorais das baterias, consistindo geral-
mente de alguns elementos ba´sicos: um capacitor representante da capacidade da ba-
teria, um normalizador de taxa de descarga (que determina a capacidade perdida em
correntes altas de descarga), um circuito de descarga, uma tabela relacionando SoC com
tensa˜o de sa´ıda e um resistor representando a resisteˆncia interna da bateria.
Os modelos que mais se adequam a` aplicac¸a˜o sa˜o os modelos anal´ıticos, sendo o mais
proeminente entre eles o KiBaM (Kinetic Battery Model), um modelo relativamente
simples mas que representa os dois efeitos citados acima.
• Kinetic Battery Model
O KiBaM e´ um modelo anal´ıtico desenvolvido no Laborato´rio de Pesquisas em Energias
Renova´veis da Universidade de Massachusetts [10]. O KiBaM e´ um modelo bastante
intuitivo. Ele e´ chamado de Kinetic por utilizar um processo de cine´tica qu´ımica como
base. Neste modelo, a carga das baterias e´ dividida entre dois tanques.
Figura 6.1: Modelo representativo do KiBaM.
Um primeiro tanque representa a energia prontamente dispon´ıvel para ser entregue como
poteˆncia a`s cargas. Um segundo, chamado de tanque de energia limitada, transmite
energia somente para o primeiro.
A taxa com a qual a energia flui do segundo tanque ao primeiro depende em primeira
instaˆncia da diferenc¸a de altura entre os tanques e uma taxa K. Outro paraˆmetro
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(c) representa a frac¸a˜o da carga total na bateria que faz parte do tanque de energia
dispon´ıvel. Finalmente, a taxa de mudanc¸a de carga nos dois tanques e´ dada por um
sistema de equac¸o˜es diferenciais:

dy1
dt = −I + k(h2–h1)
dy2
dt = −k(h2–h1)
(6.2)
Sendo C a capacidade total da bateria, as condic¸o˜es iniciais sa˜o dadas por y1(0) = c.C e
y2(0) = (1− c).C. Quando uma carga I e´ aplicada, a carga no primeiro tanque reduz-se
e a diferenc¸a entre a altura dos dois tanques aumenta. Ao remover a carga, a energia
flui do tanque de energia limitada para o tanque de energia dispon´ıvel ate´ que h2 = h1.
Ale´m das cargas nas baterias, o KiBaM tambe´m modela a tensa˜o durante a descarga.
O modelo e´ o de um circuito com uma fonte de tensa˜o em se´rie com uma resisteˆncia
interna Rin, de forma que a tensa˜o de sa´ıda V e´ dada por:
V = E–IRin (6.3)
Finalmente, E e´ determinado por:
E = E0 +AX +
CX
D −X (6.4)
Onde E0 representa a tensa˜o da bateria quando totalmente carregada, A e´ um paraˆmetro
que reflete a variac¸a˜o inicial linear da tensa˜o em func¸a˜o do SoC, C e D sa˜o paraˆmetros
que refletem o decl´ınio da tensa˜o quando a bateria e´ descarregada progressivamente, e
X representa a carga retirada da bateria. Todos os paraˆmetros podem ser obtidos a
partir das curvas de descarga da bateria [11].
O KiBaM foi desenvolvido buscando modelar bancos de baterias de chumbo-a´cido, que
teˆm um perfil de descarga relativamente linear. Isto significa que a modelagem da tensa˜o
de descarga na˜o e´ boa para modelos de bancos de baterias mais modernos de l´ıtio-´ıon.
Entretanto, quando preocupado apenas com o tempo de descarga da bateria, este modelo
de dois tanques ainda e´ bastante u´til, pois descreve tanto o efeito de recuperac¸a˜o como
o de variac¸a˜o da capacidade com a descarga.
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• Modelo simplificado
Como uma maneira de simplificar o problema a ser resolvido, apresenta-se um modelo
simplificado da bateria, que na˜o modela suas dinaˆmicas relacionadas a`s reac¸o˜es qu´ımicas
nas ce´lulas, sendo apenas um modelo energe´tico, onde E e´ a energia dispon´ıvel na bateria
e Pbat sua poteˆncia instantaˆnea.
E(k + 1) = E(k)− Pbat(k) ∗ dt (6.5)
Desta forma pode-se facilmente implementar este modelo no problema de otimizac¸a˜o,
garantindo um baixo custo computacional. Ale´m disso, apesar de na˜o modelar algumas
dinaˆmicas importantes, estas podem ter impacto mı´nimo num horizonte de predic¸a˜o de
duas horas, por exemplo.
Para garantir uma operac¸a˜o suave, os paraˆmetros da bateria podem ser estimados de
maneira conservadora, sempre subestimando a carga dispon´ıvel na bateria para que, em
operac¸a˜o normal, sempre se tenha mais energia dispon´ıvel do que o estimado. Para
maior flexibilidade na parametrizac¸a˜o, pode-se estender o modelo da bateria da seguinte
forma:
E(k + 1) = E(k)− (Pdbat
Nd
(k)− Pcbat
Nc
(k)) (6.6)
inserindo, assim, valores de eficieˆncia diferentes para descarga e recarga.
6.3 Implementac¸a˜o do Gerenciador
Para efetivamente implementar o gerenciador da microrrede e´ necessa´rio primeiro estu-
dar e escolher as ferramentas e tecnologias dispon´ıveis e plaus´ıveis de serem utilizadas
no projeto. O primeiro passo consiste em escolher o simulador da microrrede. Em
seguida sera˜o apresentadas as ferramentas utilizadas na implementac¸a˜o das estrate´gias
do sistema de descarte de cargas.
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6.3.1 Simulador da microrrede
Para simular o comportamento da microrrede, utilizou-se um projeto ja´ previamente
desenvolvido no CES, um simulador esta´tico de microrredes. Este projeto resultou em
um programa em Java com modelos fie´is de diversos elementos constituintes de uma mi-
crorrede: paine´is fotovoltaicos, aerogeradores, microturbinas e outras fontes geradoras.
Alguns ajustes no simulador foram necessa´rios para permitir o chaveamento de cargas e
a simulac¸a˜o de situac¸o˜es de contingeˆncia. A seguir apresentam-se elementos ba´sicos do
simulador.
Componentes
Os componentes da microrrede sa˜o modelados pelos objetos Components, que se rami-
ficam em diversas subclasses, como demonstrado na figura 6.4.
Figura 6.2: Objetos Components.
Cada um dos objetos conte´m uma descric¸a˜o do comportamento do elemento na mi-
crorrede. Todos eles herdam da superclasse Components o me´todo nextTimeStep(),
que, a partir de informac¸o˜es da classe, e´ capaz de determinar seu comportamento no in-
stante seguinte de simulac¸a˜o. No caso de uma bateria, esta func¸a˜o seria responsa´vel por
atualizar os valores de poteˆncia, carga e desgaste dos bancos de acordo com a poteˆncia
sendo entregue ou absorvida e seus paraˆmetros internos.
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Para utilizar o simulador em conjunto com o sistema de gerenciamento de cargas, inseriu-
se novas subclasses representantes das cargas descarta´veis, os objetos SheddableLoad-
Block. Estes elementos sa˜o modelados de maneira semelhante a uma carga normal,
possuindo internamente um vetor com valores de poteˆncia para cada instante de sim-
ulac¸a˜o. Entretanto, pelas suas caracter´ısticas, o bloco e´ uma subclasse de Dispatchable,
pois pode ser controlado.
Outra alterac¸a˜o necessa´ria para os testes com o gerenciador de cargas foi a inserc¸a˜o
de situac¸o˜es de contingeˆncia nos modelos. Os objetos Utility (representantes da rede
de distribuic¸a˜o principal) foram atualizados para conter informac¸o˜es a respeito de sua
disponibilidade, atualizando seus valores ma´ximos e mı´nimos de poteˆncia para zero
quando indispon´ıvel.
Setup da simulac¸a˜o
Para iniciar uma nova simulac¸a˜o, utiliza-se a classe abstrata Simulation. Esta classe
conte´m os me´todos necessa´rios que inicializam a simulac¸a˜o, criam e organizam os logs
(resultados efetivos da simulac¸a˜o) e executam cada passo de simulac¸a˜o.
Quando se especifica uma nova simulac¸a˜o, o usua´rio deve agrupar os componentes con-
stituintes em um objeto do tipo Grid, que e´ o responsa´vel por invocar os me´todos
nextTimeStep() de cada elemento e balancear a rede em caso de desbalanc¸o (func¸a˜o
loadBalancing()).
6.3.2 Ferramentas e tecnologias
Antes do desenvolvimento efetivo, buscou-se estudar e escolher um entre os diversos
caminhos que poderiam ser seguidos. Os itens a continuac¸a˜o descrevem os fatores mais
ba´sicos relacionados a` implementac¸a˜o do sistema em questa˜o.
• Linguagem de programac¸a˜o
Apesar da facilidade de integrac¸a˜o do simulador em Java com outras linguagens de
programac¸a˜o, optou-se por implementar as estrate´gias na mesma linguagem do simulador
da microrrede em si. Mesmo com a disponibilidade de linguagens mais modernas como
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Figura 6.3: Co´digo do setup da simulac¸a˜o.
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Python, que conta com extensas bibliotecas e uma maior facilidade de programac¸a˜o,
ainda optou-se por utilizar o Java por treˆs motivos:
1. a integrac¸a˜o se da´ automaticamente, na˜o sendo necessa´rio nenhum esforc¸o para
interfacear o simulador e o gerenciador;
2. o Java apresenta maior velocidade de execuc¸a˜o quando comparada com Python,
fator cr´ıtico no projeto; e
3. o aluno e´ mais familiar com a linguagem.
Ale´m dos pontos citados acima, Java e´ uma linguagem ja´ consolidada e que deve ser
utilizada na implementac¸a˜o do controlador local. Desta forma a programac¸a˜o das es-
trate´gias pode ser reaproveitada, evitando retrabalho.
• Ambiente de desenvolvimento
Com a escolha da linguagem de programac¸a˜o efetuada, optou-se pela utilizac¸a˜o do IDE
Eclipse como ferramenta de desenvolvimento. Este oferece diversos recursos nativos que
facilitam e agilizam o desenvolvimento, bem como diversos plug-ins capazes de ampliar
ainda mais os recursos dispon´ıveis dentro do programa. Ao mesmo tempo, optou-se pelo
uso de um controle de verso˜es de modo a organizar o desenvolvimento do co´digo entre
os desenvolvedores, rastrear as alterac¸o˜es realizadas no programa e servir de ferramenta
de backup para ele. O sistema de controle utilizado foi o Subversion (SVN), ferramenta
desenvolvida pela Apache Software Foundation e distribu´ıda de maneira gratuita.
6.3.3 Estrate´gias de operac¸a˜o
Como diversas estrate´gias sera˜o implementadas e comparadas entre si, buscou-se imple-
mentar o sistema de descarte de cargas seguindo um padra˜o chamado Strategy Pat-
tern, que consiste na criac¸a˜o de uma classe abstrata que conte´m os me´todos pertinentes
ao descarte propriamente dito, e que serve de interface entre o simulador e os diferentes
me´todos de operac¸a˜o. Define-se enta˜o uma famı´lia de algoritmos e encapsula-se cada
um destes algoritmos e seus respectivos me´todos.
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Figura 6.4: Objetos Load Manager.
Ale´m de ser uma soluc¸a˜o elegante ela ainda possui diversas vantagens: possibilidade
de intercambiar os diferentes modos de operac¸a˜o em tempo de execuc¸a˜o do co´digo,
manutenc¸a˜o facilitada do co´digo e possibilidade de criac¸a˜o de novas estrate´gias sem
interferir nas existentes.
Administrac¸a˜o o´tima baseada em previso˜es
Para implementac¸a˜o deste modo de operac¸a˜o, ha´ necessidade de:
• uma plataforma (solver) capaz de resolver problemas do tipo MILP; e
• uma descric¸a˜o das restric¸o˜es, da func¸a˜o objetivo, das varia´veis de otimizac¸a˜o e de
outros dados no formato utilizado pelo solver escolhido.
Quanto ao primeiro item, alguns solvers de co´digo aberto como o lp solve e o GLPK
foram analisados e considerados bons candidatos. Em segundo plano, o solver pro-
prieta´rio Gurobi e´ um dos que demonstra melhor desempenho, sendo capaz de se bene-
ficiar de processadores modernos multi-core. No entanto, por causa do alto valor de sua
licenc¸a, este solver foi desconsiderado para o projeto, mas ainda assim testado atrave´s
de uma licenc¸a acadeˆmica.
Sobre o segundo ponto: na linguagem Java, diferentes solvers possuem diferentes sintaxes
para setar o ambiente de otimizac¸a˜o. Isto significa que, para testar os diversos solvers,
seria necessa´rio remodelar o mesmo problema para cada solver individualmente. Como
soluc¸a˜o, optou-se por utilizar a ferramenta OptimJ da Ateji.
• OptimJ
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O OptimJ nada mais e´ do que uma extensa˜o do Java criada para descrever modelos
de otimizac¸a˜o e abstrac¸o˜es para quantidades grandes de dados a serem processados.
Apareceu pela primeira vez em 2006, desenvolvido pela Ateji, uma empresa fundada em
Paris que fechou em 2011.
A extensa˜o busca disponibilizar uma maneira clara para modelagem de problemas de
otimizac¸a˜o, bem como disponibilizar as facilidades relacionadas a` programac¸a˜o orien-
tada a objetos para profissionais do campo de otimizac¸a˜o, eliminando barreiras entre as
ferramentas de otimizac¸a˜o e as aplicac¸o˜es propriamente ditas.
Sendo diretamente compat´ıvel com Java e suas bibliotecas, a extensa˜o funciona de forma
perfeita como interface entre os solvers e a aplicac¸a˜o, permitindo testar uma ampla
gama de algoritmos para uma mesma modelagem do problema. Apresenta suporte para
os solvers de co´digo aberto lp solve e GLPK bem como outros comerciais como o
Gurobi e o MOSEK.
Ale´m disso, a Ateji ainda disponibiliza um plug-in para o Eclipse, facilitando sua uti-
lizac¸a˜o. Pelo fato de o produto ter sido descontinuado, a Ateji o disponibiliza de maneira
gratuita, mas na˜o suporta o JRE 1.7, sendo necessa´ria a utilizac¸a˜o da versa˜o 1.6 do am-
biente.
Pelas vantagens citadas, o OptimJ foi utilizado na implementac¸a˜o, unificando desta
forma a linguagem de programac¸a˜o entre o simulador e o otimizador, demonstrando
resultados positivos e viabilizando o uso das mesmas estruturas existentes no simulador
para modelar e rodar o problema de otimizac¸a˜o.
6.4 Conclusa˜o
Neste cap´ıtulo foram descritas as ferramentas e tecnologias utilizadas na implementac¸a˜o
do sistema de gerenciamento, bem como fragmentos de co´digo relacionados a elas. Nos
cap´ıtulos posteriores sera˜o apresentados os resultados das diferentes estrate´gias uti-
lizadas e uma ana´lise cr´ıtica das diferenc¸as entre elas.
Cap´ıtulo 7
Estudo e Ana´lise de Tecnologias
Dispon´ıveis
7.1 Introduc¸a˜o
O mercado de automac¸a˜o residencial e gesta˜o energe´tica da resideˆncia e´ crescente no
contexto mundial. O fornecimento de equipamentos como estes demonstra competic¸a˜o
acirrada, contando com participac¸a˜o de grandes empresas (Schneider, Verizon, Panasonic
e Nest, recentemente adquirida pela Google). Soluc¸o˜es de diversos fabricantes se fazem
dispon´ıveis, cada uma com seus pontos positivos e negativos.
E´ parte do projeto a busca e ana´lise de produtos e tecnologias dispon´ıveis para coman-
dar o descarte de cargas dentro da resideˆncia. De acordo com esta necessidade, foram
pesquisados e estudados diversos produtos de prateleira dispon´ıveis no mercado interna-
cional, levantando seus dados mais ba´sicos: protocolos de comunicac¸a˜o, escalabilidade,
funcionalidades e faixa de prec¸o.
7.2 Tecnologias dispon´ıveis
Nas sec¸o˜es seguintes sa˜o detalhadas as soluc¸o˜es mais atrativas presentes no mercado e
uma tabela comparativa serve de ferramenta para assistir a decisa˜o final.
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7.2.1 Pluzzy
Os produtos da linha Pluzzy da Toshiba sa˜o a soluc¸a˜o da fabricante para o problema
de gesta˜o energe´tica residencial. Sa˜o compostos de um gateway (Pluzzy box), tomadas
inteligentes, smart meters, e outros sensores secunda´rios (de presenc¸a, temperatura e
humidade). A comunicac¸a˜o e´ baseada em ZigBee, contribuindo para modularidade do
produto. Conta tambe´m com mo´dulos de controle de temperatura da resideˆncia e pos-
sibilidade de controle remoto atrave´s de aplicativos de celular ou acesso direto pela
internet.
Figura 7.1: Elementos do Pluzzy: Gateway e tomadas inteligentes.
7.2.2 Home Energy Management Suite
Contando com controladores de cargas grandes, esta linha de produtos da Energate
e´ direcionada para programas de gesta˜o pela demanda. Os mo´dulos de controle sa˜o
capazes de controlar compressores, aquecedores de a´gua e bombas.
Figura 7.2: Elementos do Energate: Gateway, controlador de cargas grandes e apar-
elho de interface com rede ethernet.
Do ponto de vista da comunicac¸a˜o e´ um equipamento bastante versa´til, tendo como
canal principal uma rede baseada em ZigBee e WiFi mas possibilitando comunicac¸a˜o
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com outros equipamentos atrave´s de uma AMI (Advanced Metering Infrastructure) ou
ra´dio FM, podendo ainda se comunicar com equipamentos atrave´s da internet (mediante
instalac¸a˜o de equipamentos adicionais).
7.2.3 Smart Home
Produto bastante completo da alema˜ RWE opera tanto com tomadas inteligentes como
com sistemas de controle de temperatura da resideˆncia. A comunicac¸a˜o entre gateway
e equipamentos Smart Home se da´ atrave´s de protocolo IP.
E´ um dos poucos produtos que disponibiliza tomadas integradas na parede e uma gama
de sensores e atuadores como detector de fumac¸a, detector de movimento, atuadores e
sensores para janelas e persianas e boto˜es programa´veis integrados na resideˆncia, todos
interopera´veis de modo a facilitar a instalac¸a˜o.
Figura 7.3: Famı´lia de produtos RWE Smart Home.
Disponibiliza atrave´s da internet informac¸o˜es do sistema e permite controle remoto a
partir do browser ou de aplicativo para smartphone. A comunicac¸a˜o com outros equipa-
mentos pode ser feita atrave´s de portas USB no dispositivo gateway.
7.2.4 Wiser Home Management System
O Wiser e´ a soluc¸a˜o comercializada pela Schneider Electric para gerenciamento en-
erge´tico residencial. Sendo bastante completo, o produto conta com tomadas inteligentes
para aplicac¸o˜es menores e controladores de cargas grandes (aquecedores, bombas e out-
ras).
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O gateway se comunica com os outros equipamentos atrave´s de uma rede ZigBee e o
sistema como um todo pode ser monitorado atrave´s da internet como no caso do produto
Smart Home.
Ale´m dos controladores de carga, o produto pode ser expandido com um termostato
a` parte que esta´ equipado para participar em programas de resposta a` demanda. A
Schneider tambe´m vende um carregador de ve´ıculos ele´tricos que interopera com os
equipamentos do Wiser e atualmente em desenvolvimento esta´ um inversor de paine´is
fotovoltaicos tambe´m integrado a` plataforma.
Figura 7.4: Elementos do Wiser: Gateway, interface ethernet, smart plug, controlador
de cargas e pinc¸as amperime´tricas.
Vale ressaltar que o produto tambe´m pode se comunicar com os smart meters atrave´s
de pinc¸as amperime´tricas.
7.3 Comparac¸a˜o entre os produtos
A estrutura dos produtos na˜o difere muito, sa˜o geralmente compostos de um gateway e
equipamentos secunda´rios. Para o projeto, o mais importante e´ que o produto seja capaz
de chavear tanto cargas simples (smart plugs) como cargas de poteˆncia maior atrave´s
dos controladores espec´ıficos.
Ale´m disso, e´ importante que o produto se comunique com elementos externos que
permitam o controle a n´ıvel superior. E´ tambe´m deseja´vel uma interface ethernet que
permita a exteriorizac¸a˜o dos dados de forma simples e ra´pida. Por fim, integrac¸a˜o com
a rede de medic¸a˜o pode ser um grande facilitador para o projeto e, portanto, tambe´m
visto como um ponto positivo para o equipamento.
A tabela 7.1 resume as informac¸o˜es obtidas dos produtos.
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Tabela 7.1: Informac¸o˜es dos produtos contemplados.
7.4 Conclusa˜o
Pelos pontos levantados em 7.3, os u´nicos produtos analisados que se enquadram nas
necessidades do projeto sa˜o os produtos da RWE e da Schneider.
Entretanto, por serem produtos pioneiros, estes ainda na˜o esta˜o dispon´ıveis prontamente
no mercado brasileiro. A Schneider informou que ha´ possibilidade de aquisic¸a˜o dos
produtos da linha Wiser, mas somente atrave´s de algum fornecedor internacional. Ja´ a
RWE na˜o exporta para o Brasil, impossibilitando o seu uso.
E´, portanto, prova´vel que o escolhido seja a soluc¸a˜o da Schneider, restando executar
testes em bancada com o produto para decisa˜o final.
Cap´ıtulo 8
Resultados
8.1 Introduc¸a˜o
Os resultados apresentados podem ser divididos em duas partes: a dinaˆmica e a esta´tica.
A primeira exibe o comportamento do sistema ele´trico envolvido e do controle empre-
gado para operar uma microrrede com fontes trabalhando em conjunto e atendendo um
determinado numero de cargas.
A parte esta´tica preocupa-se com o controle a n´ıvel mais alto, responsa´vel por comandar
o chaveamento de cargas nos momentos oportunos e, consequentemente, administrar a
carga nas baterias.
8.2 Simulac¸o˜es Dinaˆmicas da Microrrede
8.2.1 Chaveamento de Carga
O primeiro cena´rio simulado e´ evidentemente o de descarte de carga. Buscou-se es-
tressar a bateria, exigindo uma variac¸a˜o grande de poteˆncia. Para tal, utilizou-se uma
configurac¸a˜o com paine´is fotovoltaicos e em modo ilhado. As dinaˆmicas da bateria sa˜o
as que mais interessam pois esta˜o ligadas intimamente ao sistema de descarte de cargas
a ser projetado a seguir.
A tabela 8.1 e a figura 8.1 exibem os valores de demanda e gerac¸a˜o solar.
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t (seg) 0 5 10 15 20 25
L (kW) 10 12 14 0 0 0
PV (kW) 5 6 7 8 10 1
Tabela 8.1: Dados de demanda e gerac¸a˜o
Figura 8.1: Poteˆncia dos elementos envolvidos na simulac¸a˜o do chaveamento de carga.
A figura 8.2 exibe o percentual de carga na bateria. Pode-se ver o ponto de inflexa˜o na
curva, que indica que a bateria parou de exportar energia e comec¸ou a absorver. Isto e´
reflexo de que os bancos de bateria se comportam como esperado nesta configurac¸a˜o.
8.2.2 Queda da rede
O segundo cena´rio e´ o de queda da rede. Para simular este cena´rio, assume-se gerac¸a˜o
distribu´ıda nula. A tabela 8.2 indica os valores referentes a` demanda no per´ıodo:
Na figura 8.3 observa-se que no instante t = 15 s a rede falha, criando um deficit de 15 kW
de gerac¸a˜o. Sem nenhuma fonte alternativa, as baterias injetam energia na microrrede,
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Figura 8.2: State-of-Charge da bateria durante o periodo transito´rio no chaveamento
de carga.
t (seg) 0 5 10 15 20 25
L (kW) 10 12 15 15 15 15
up (bool) 1 1 1 0 0 0
Tabela 8.2: Dados de demanda, gerac¸a˜o e disponibilidade da rede.
mas observa-se que a carga sofre um pouco, desviando de seu valor de refereˆncia por
alguns instantes.
A figura 8.4 ilustra como o envio de valores de set-points para bateria pode ajudar o
desempenho dinaˆmico dela. No primeiro quadro, nenhum valor de refereˆncia e´ enviado
e a bateria tem um desempenho lento. No segundo quadro, o valor exato de set-point e´
enviado (cena´rio idealizado). Nota-se que o transito´rio e´ muito menor.
Entretanto, por causa de erros de previsa˜o, incertezas nos modelos e periodicidade de
envio, nem sempre os set-points estara˜o corretos. O terceiro quadro demonstra que
mesmo com erros grandes nos valores de refereˆncia (superior a` 15%) o sistema ainda se
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Figura 8.3: Cena´rio de queda da rede em t = 15s.
t (seg) 0 5 10 15 20 25
L (kW) 15 12 10 10 10 10
PV (kW) 0 3 6 9 10 1
up (bool) 1 1 1 1 0 0
Tabela 8.3: Dados de entrada para o caso misto
comporta de maneira mais satisfato´ria que sem nenhum valor, apresentando um tempo
de 5% semelhante ao sistema da segunda imagem.
8.2.3 Caso misto
O u´ltimo caso apresenta uma situac¸a˜o normal de operac¸a˜o, apresentando desconexa˜o da
rede e variac¸o˜es na gerac¸a˜o distribu´ıda. Os dados de entrada estao na tabela 8.3.
A figura 8.6 ilustra como evolui a divisa˜o de poteˆncia ativa entre os elementos geradores.
Se veˆ que, em boa parte da simulac¸a˜o, a gerac¸a˜o dos PVs e´ responsa´vel por suprir a
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Figura 8.4: Diferenc¸a entre as dinaˆmicas de poteˆncia ativa de acordo com o set-point
Figura 8.5: Poteˆncia Ativa dos elementos envolvidos na simulac¸a˜o do caso misto.
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carga quase que na sua totalidade, a bateria atuando como um elemento amortecedor
da intermiteˆncia da gerac¸a˜o solar.
Figura 8.6: Distribuic¸a˜o de poteˆncia ativa entre as fontes na simulac¸a˜o do caso misto.
Foram exibidos resultados relacionados a eventos isolados da microrrede, sempre bus-
cando demonstrar situac¸o˜es cr´ıticas em sua operac¸a˜o. As simulac¸o˜es aqui apresentadas
permitiram grande flexibilidade no estudo e especificac¸a˜o dos requisitos do sistema de
descarte de cargas, ale´m de esclarecer pontos cr´ıticos da operac¸a˜o em modo de droop da
microrrede.
8.3 Sistema de Descarte de Cargas
Os resultados do sistema de descarte de cargas foram obtidos com uma configurac¸a˜o
de microrrede bastante simplificada, composta de treˆs cargas de poteˆncia constante
pass´ıveis de descarte, uma carga de poteˆncia varia´vel que na˜o pode ser descartada,
paine´is fotovoltaicos e bancos de baterias.
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Em todos os casos, a rede cai em t = 60 e retorna em t = 500. Neste per´ıodo o sistema
de descarte deve agir de modo a administrar a carga das baterias. Os gra´ficos sao
arranjados da seguinte forma:
1. Estado das cargas passiveis de descarte, ShedLoad1 op, ShedLoad2 op e Shed-
Load3 op sendo a primeira a de maior prioridade (menos prova´vel de ser descar-
tada).
2. Poteˆncia dos bancos de baterias e da rede de distribuic¸a˜o.
3. SoC das baterias.
4. Demanda das cargas na˜o pass´ıveis de descarte
Os dados apresentados sa˜o gerados pela simulac¸a˜o e apresentados no programa Simview.
8.3.1 Modo de tempo ma´ximo de operac¸a˜o
Como ja´ apresentado, este modo desliga todas as cargas pass´ıveis de descarte, garantindo
poteˆncia para carga na˜o descarta´vel pelo maior tempo poss´ıvel.
Figura 8.7: Modo de tempo ma´ximo de operac¸a˜o em situac¸a˜o de contingeˆncia.
Nesta simulac¸a˜o na˜o utilizou-se gerac¸a˜o distribu´ıda, apenas as baterias e a rede como
fontes.
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8.3.2 Modo de tempo mı´nimo de operac¸a˜o
Este modo e´ mais complexo que o anterior, permitindo religamento de cargas durante a
operac¸a˜o e buscando aumentar o conforto do consumidor quando em situac¸a˜o de falta.
Em um primeiro instante, simulou-se a microrrede sem gerac¸a˜o distribu´ıda novamente.
Nota-se que as cargas sa˜o descartadas sequencialmente dependendo de suas prioridades
(figura ).
Figura 8.8: Modo de tempo mı´nimo garantido de operac¸a˜o, caso 1.
Neste caso, optou-se por operar a microrrede por um tempo mı´nimo de cinco horas (300
minutos). Nota-se que o sistema descarta cargas em momentos oportunos, totalizando
ao fim 300 minutos de operac¸a˜o a partir do momento da falta (t = 60 s).
No cena´rio seguinte, buscou-se exibir a influeˆncia da gerac¸a˜o distribu´ıda neste modo de
operac¸a˜o.
Nesta situac¸a˜o observa-se um chaveamento mais intenso de cargas. Veˆ-se um compor-
tamento semelhante no in´ıcio do per´ıodo de contingeˆncia, pois a gerac¸a˜o fotovoltaica
esta em zero. Entretanto, momentos apo´s os paine´is comec¸arem a injetar energia na mi-
crorrede, o sistema religa o segundo bloco de cargas pass´ıveis de descarte. Isto acontece
pois o SoC desvia do planejado, indicando um excedente de energia. Mais a frente este
comportamento se repete, havendo reconexa˜o do terceiro bloco.
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Figura 8.9: Modo de tempo mı´nimo garantido de operac¸a˜o, caso 2.
Observa-se que o sistema somente religa as cargas quando existe energia nas baterias
suficiente para opera´-las durante o seu tempo mı´nimo de operac¸a˜o. Desta forma evita-
se o chaveamento frequente de cargas, evitando mudanc¸as ra´pidas nos set-points de
poteˆncia das baterias e melhorando a experieˆncia dos consumidores.
8.3.3 Modo o´timo baseado em previso˜es
O modo o´timo e´ capaz de antecipar variac¸o˜es de demanda e gerac¸a˜o e agir de modo
a evitar o chaveamento constante das cargas, mas mesmo assim ainda garantindo um
tempo mı´nimo de operac¸a˜o da microrrede em situac¸a˜o de contingeˆncia.
A figura 8.10 exibe o comportamento do sistema para situac¸o˜es iguais de demanda e
gerac¸a˜o da figura 8.9.
Veˆ-se que quando a contingeˆncia ocorre o sistema de descarte opta por na˜o descartar
nenhuma carga, utilizando a energia armazenada na bateria para alimentar todas as
cargas. Isto acontece pois o sistema antecipa a gerac¸a˜o solar no futuro pro´ximo e conclui
que havera´ energia para abastecer toda microrrede por um certo tempo, atrasando o
desligamento das cargas.
Enquanto que o sistema de descarte por tempo mı´nimo garantido acaba por chavear
as cargas duas vezes (figura ??), o sistema o´timo as mante´m em operac¸a˜o e as desliga
somente quando necessa´rio, garantindo menor intermiteˆncia na entrega de energia para
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Figura 8.10: Modo o´timo baseado em previso˜es, primeiro caso.
o consumidor que, neste caso, so´ vai “perceber” a queda da rede aproximadamente
1h30min depois da falha.
Este comportamento fica ainda mais claro na figura 8.11.
Figura 8.11: Modo o´timo baseado em previso˜es, segundo caso.
Aqui nota-se que a GD aparece no mesmo instante que nos casos anteriores e isto ainda
coincide com uma diminuic¸a˜o na demanda. Enquanto que o sistema de descarte exibido
em 8.3.2 chavearia as duas cargas logo no momento de ocorreˆncia da contingeˆncia (pois
a demanda e´ alta e na˜o ha´ gerac¸a˜o), o sistema o´timo proposto e´ capaz de antecipar as
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necessidades energe´ticas da microrrede e agir de acordo, chaveando apenas uma das treˆs
cargas.
Veˆ-se que o sistema opera em n´ıveis baixos de carga na bateria, chegando pro´ximo de
zero muito antes de decorridos os 300 minutos a serem atendidos. Isto pode ser bastante
problema´tico se as previso˜es de demanda e gerac¸a˜o apresentarem erros grandes.
Cap´ıtulo 9
Concluso˜es e Perspectivas futuras
Durante o per´ıodo de trabalho, o aluno familiarizou-se com os diferentes aspectos en-
volvidos na implantac¸a˜o e operac¸a˜o de uma microrrede, desde sua concepc¸a˜o ate´ a im-
plementac¸a˜o de funcionalidades exercidas pelos controladores locais. O aluno participou
ativamente na modelagem de uma microrrede na plataforma Simulink, desenvolvendo
uma ferramenta de grande utilidade para ana´lise do comportamento dinaˆmico de el-
ementos da microrrede e da interac¸a˜o entre estes. Ale´m disso, ainda participou no
aperfeic¸oamento do simulador esta´tico da microrrede, expandindo suas funcionalidades
para melhor refletir as reais necessidades do projeto.
O desenvolvimento das simulac¸o˜es dinaˆmicas se mostrou de grande serventia para o pro-
jeto, disponibilizando em uma plataforma consolidada um modelo complexo e ao mesmo
tempo de execuc¸a˜o ra´pida, reflexo das necessidades dos envolvidos neste trabalho. Este
simulador permitiu uma compreensa˜o profunda do comportamento dos controladores de
droop inseridos em cena´rios reais (na presenc¸a de fontes iso´cronas, em modo ilhado, em
modo de reconexa˜o e outros) ale´m de demonstrar as dinaˆmicas relacionadas ao chavea-
mento de cargas, bem como o efeito da inserc¸a˜o de impedaˆncias virtuais nos modelos de
inversores.
O trabalho realizado em cima da plataforma de simulac¸a˜o esta´tica desenvolveu difer-
entes me´todos de administrac¸a˜o das baterias e descarte de cargas, tarefa de grande
importaˆncia. Com a reduc¸a˜o dos custos dos equipamentos e aumento nos custos e de-
manda de energia, espera-se que cada vez mais consumidores finais da rede se tornem
agentes ativos, participando em programas de resposta a` demanda e tambe´m atrave´s da
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gerac¸a˜o de energia distribu´ıda. Este aspecto e´ um grande motivador para o desenvolvi-
mento de controladores locais nas resideˆncias e e´ uma tendeˆncia que ja´ se observa em
pa´ıses onde este cena´rio e´ mais evolu´ıdo.
A ana´lise de produtos de prateleira como os descritos anteriormente tambe´m foi um meio
de colocar em perspectiva o desenvolvimento dos controladores locais, e de conhecer que
tipos de protocolos sa˜o mais utilizados para comunicac¸a˜o entre estes equipamentos, assim
como suas funcionalidades essenciais e seus diferenciais.
Futuramente espera-se desenvolver uma plataforma integrada de simulac¸a˜o (esta´tica e
dinaˆmica) de microrredes, onde o usua´rio seja capaz de entrar com dados de incideˆncia
solar, velocidade do vento, perfis de demanda e topologia da rede no simulador esta´tico
para, em seguida, simular dinamicamente eventos isolados, como mudanc¸as de set-point,
chaveamento de cargas, falhas na rede e ressincronizac¸a˜o com a rede principal.
As estrate´gias desenvolvidas apresentam tambe´m uma implementac¸a˜o preliminar do
controlador local, podendo inclusive ser utilizada no controlador central da microrrede
quando couber a este o chaveamento de cargas na˜o priorita´rias em situac¸o˜es de con-
tingeˆncia.
De modo geral, o trabalho desenvolvido foi importante para um estudante de controle
e automac¸a˜o, expondo o aluno a aspectos diversos em um contexto amplamente multi-
disciplinar. Durante o curso, pouco se falou de eletroˆnica de poteˆncia, uma a´rea que so´
tende a crescer com o advento das microrredes, e que e´ muito dependente do controle.
Este per´ıodo permitiu ao aluno contextualizar-se com relac¸a˜o aos elementos mais ba´sicos
envolvidos na modelagem de sistemas de poteˆncia, o que se provou u´til mesmo em outras
etapas do projeto.
O curso de ECA da UFSC sempre se orgulhou do seu conteu´do multidisciplinar, que
permite aos seus estudantes atuarem em diversas frentes e debater de igual para igual
com profissionais de a´reas distintas. E´ sentimento do aluno que este per´ıodo de esta´gio
no CES foi engrandecedor neste sentido: o de permitir ao aluno diversificar suas opc¸o˜es
profissionais ao fim do curso.
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